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ILMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICI-
TACAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA -
ALE/RO

REF.:PREGAO ELETRONICO N° 027/2019/CPP/ALE/RO
Processo Administrativo n° 00825/2019-29

PROCLIMA ENGENHARIA LTDA., pessoa juridica
de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.
00.578.617/0001-99, com sede no SOF Sul, Quadra 16, conjunto
A, n° 04, Brasilia/DF, CEP 71.215-281, por seu representante legal,
abaixo assinado, com fulcro nos permissivos legais, vem, respei-
tosamente, interpor o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da decisdo que Ihe declarou habilitada a empresa AIR
CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE AR CONDICIONADO LTDA para
prosseguir na contenda, diante do que requer que esse Colegi-
ado reconsidere o posicionamento adotado e, ndo sendo o ca-
SO, que o presente apelo seja devidamente instruido e encargi
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nhado a Autoridade Superior, para ser apreciado na forma da

Lel.
1 - DOS MOTIVOS PARA INABILITACAO

Resumo do lote atual, Pregdo Eletrbnico n°
027/2019:

“Confratac@o de empresa especializada para
prestacdo dos servicos de manutencdo prevenfiva e
corretiva do sistema de ar condicionado com tecno-
logia VRF, confrole de fumaca por pressurizagcdo das
escadas de emergéncia, venfilacdo e exaustdo
mecdanica dos banheiros e das Unidades de Trafa-
mento de Ar (UTA's) com recuperadores de calor do
fipo roda entdipica, instalados no Edificio da ALE/RO
e seus anexos, com fornecimento de mdo de obrq,
ferramentas, equipamentos e materiais de consumo,
a pedido da Secretaria de Engenharia e Arquitetura
— SEAR.”

Todavia, a empresa que restou habilitada ndo
adimple corretamente aos requisitos legais.

Com efeito, a licitacdo atual jd teve outros
pregdes anteriormente, quais sejom: Pregdo PE 08/2019 — nem
chegou a fase de lances; PE 015/2019 - fracassou quanto & AIR
CLEAN em fun¢do dos atestados apresentados; PE 018/2019 —
empresa PROCLIMA se recusou a minorar o preco; PE 27/2019 -
AIR CLEAN se mostra habilitada como anteriormente, mas a par-
tir dos mesmos atestados outrora denegados no PE 015/2019.

A documentacdo apresentada outrora e atu-
almente € a mesma. Portanto, forcoso concluir que 0s motivos
anteriores de inabilitacdo persistem.
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Ou seja, a empresa se mantém fora dos po-

drdes da referida licitacdo pelos mesmos fatos de antes, que
restam insuperdaveis.

Ndo sdo gquestdes de interpretacdo ou enten-
dimento diverso sobre a situacdo e os atestados da empresa.
Sdo obstdculos instransponiveis porque a posicionam fora das
regras do certame. Impende citar que estas se mantiveram pra-
ticamente incélumes entre antes e agora.

Inicialmente, observa-se que na Ata de Reuni-
do (p. 4) do Processo n° 00825/2019-29, de 17/09/2019 do PE
015/2019 ficou claro que nas instalacées do Hospital do Cora-
cdo de Ronddnia ndo hd qualquer tipo de recuperacdo de ca-
lor com roda entalpicas, 0 que gerou duvidas sobre a veraci-
dade do teor do atestado apresentado & época, que para
grande espanto foi novamente utilizado.

Em razdo disso, decidiu-se G época sobre o
envio dos fatos ao conhecimento do Ministério PUblico de Ron-
doénia para as providéncias cabiveis em face do disposto no art.
90 da Lei n°® 8.666/93. Em outras palavras, houve uma suspeita
de fraude.

Importante transcrever os motivos anteriores
de inabilita¢cdo da empresa AIR CLEAN:

“4. Por ndgo ter apresentado CREDENCIAMENTO
na MIDEA CARRIER, confrariando assim o disposto no
item 10.1.4, alinea "h" do edital.”

“5. Ademais apresentou ATESTADO DE CAPACI-
DADE TECNICA, emitido em 12/06/19, pelo PRONTO-
CORDIS, COM RECUPERACAO DE ENERGIA COM
CONTROLE ENTALPICO DE TEMPERATURA E UMIDADE;
COM RECUPERADORES DE CALOR DO TIPO RO%CL\\

ENTALPICAS, apds diligéncias, constatamos quzmlg) //”«7
/ .

™
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XISTE qualquer tipo de recuperagdo de calor com

roda entdlpica no HOSPITAL DO CORACAO DE RON-
DONIA, o qual serd submetido ao Ministério Publico
do Estado de Rondbnia para conhecimento e provi-
déncias cabiveis, em face do disposto no Art. 90, da
Lei Federal no 8.666/93."

Ainda nesse sentido, ressalta-se que hd diversi-
dade entre a tecnologia da Lossnay que a AIR CLEAN apresen-
tou no atestado e 0 mecanismo de roda entdlpica utilizado pe-
la recorrente. Nesse sentido, ndo hd possibilidade de se substituir
um pelo outro na habilitacdo. Trata-se de tecnologias diferentes
e ndo equivalentes entre si.

Ora, resta claro pelo mero cotejo dos catdlo-
gos comerciais das marcas a incompatibilidade entre eles.

Desta feita, a Comissdo ndo pode compreen-
der como se fossem tecnologias iguais ou semelhantes, quando
ndo sdo. Tal entendimento seria um grande equivoco, € uma
verdadeira impropriedade técnica.

OQutrossim, a licitante ao invés de apresentar a
carta de credenciamento exigida no item 10.9 do projeto bdasi-
CO, NO seu nome e emitida pela Midea-Carrier, apresentou um
credenciamento da Mitsubshi _Eletric, fabricante iotalmenie
alheio ao sistema existente na Assembléia, nos termos antes

negado.

Esta exigéncia, que ja foi objeto de inabilita-
cdo dessa licitante anteriormente, continua a existir no edital da
mesma forma inconteste. No edital anterior era lida na docu-
mentacdo de habilitacdo, mas agora consta no item 10.9 do
Projeto Bdsico, litteris:
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“10.9- Considerando, sobretudo, que todos os

equipamentos que compdem o sistfema de ar con-
dicionado s@o de fabricagdo MIDEA-CARRIER do fi-
po VRF, o licitante deverd apresentar CARTA DE CRE-
DENCIAMENTO no seu nome, emitida pela MIDEA-
CARRIER, para comprovar sua habilitagdo na manu-
tengdo de equipamentos do tipo VRF da referida
marca.”

Ora, as exigéncias permanecem as mesmas e
a licitante estd participando com 0s mesmos atestados! As in-
congruéncias se mantém, ndo havendo condicdes de supera-
¢do, ou resultado diverso para o presente Pregdo, sendo o
mesmo declarado no PE 015/2019, de inabilitacdo da empresa
AIR CLEAN.

A empresa ndo possui condicdes de habilita-
¢do, seja porque i) nas instalacdes do Hospital do Coragcdo de
Rondodnia, local citado no atestado apresentado, ndo possui
qualquer tipo de recuperacdo de calor com roda entdipicas,
seja porque ii) apresentou um credenciamento da Mitsubshi Ele-
fric, fabricante totalmente alheio ao sistema existente na As-
sembléia pela Midea-Carrier, em oposicdo ao disposto no Proje-
to Bdsico.

Os impedimentos acima mencionados s& mos-
tram infransponiveis, demonstrando claramente que a empresa
ndo adimple com os requisitos do instrumento convocatério, re-
gra basilar entre licitantes e partes.

Caracterizam-se como obices instransponiveis,
que comprovam descumprimento das regras editalicias e das
normas convencionais aplicaveis. Ndo sendo passivel de corre-
¢cdo, a proposta deve ser desclassificada, visto que eivada de
vicios insandveis. Nem sem fale num novo comparecimento em
forma de visita técnica para comprovacdo de que a empresa

www.proclima.com.br

Tel.: 61 3234.7744 / Fax: 61 3234.7244
SOF/SUL, Quadra 16, Conjunto “A", n° 4, Brasilia/DF, CEP: 71.215-281
proclima@proclima.com.br




Desde 1950
PRE=
/ﬂ;(‘ \
€1, Ehddh

N H

E A
ndo detém a expertise que o} c:’res’rodo Oﬂrmo ter, ou de que dli
existem dados inveridicos.

Convém investir no bojo da argumenta¢do de
Marcal Justen Filho! os ensinamentos relativos aos defeitos con-
tidos na proposta, cuja gravidade, como ocorre in casu, forna d
proposta inapta a gerar efeitos juridicos, verbis:

“Por isso, reputa-se inquestionavel que uma proposta
defeituosa ndo pode ser aceita pela Administragcdo para
efeito juridico algum. Se o defeito for suficientemente gra-
ve para acarretar sua exclusGo do certame, a proposta
ndo pode produzir efeitos juridicos — mais precisamente,
ndo pode gerar os efeitos juridicos equivalentes ao de
uma proposta vdlida. (grifamos)”

De fato, os erros dos atestados e as inconsis-
téncias da AIR CLEAN conforme se demonstrou acima, ndo es-
tdo circunscritos ao campo de erro formal, muito pelo contrdrio,
minando sua correta habilitacdo visto que persistem improprie-
dades anteriores instransponiveis.

Desta feita, a inabilitacdo da empresa AIR
CLEAN mesma é medida que se impode.

Nessa quadra de raciocinio, entende a recor-
rente que ndo existem fundamentos plausiveis para aceitar-se a
proposta da recorrida, eis que é incontroverso que todos os er-
ros verificados na mesma tém o conddo de alterar substancial-
mente sua proposta.

Portanto, ndo poderia essa Administracdo re-
levar os inescondiveis erros dos atestados e da falta de cumpri-
mento dos requisitos editalicios para manter a inabilita¢cdo equi-
vocada da empresa AIR CLEAN, que deve ser reformada.

1 Pregdo — Comentdrios a Legislac&o do Pregdo Comum e Eletrénico. Dialética: S&
Paulo, 2001, p. 92.
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Por tfudo acima exposto, repisando-se 0s mo-
tivos de inabilitfacdo da empresa AIR CLEAN ndo superados
atualmente, visto que valeu-se da mesma documentagdo re-
jeitada anteriormente, requer a INABILITACAO da empresa
AIR CLEAN por n&o cumprir os requisitos editalicios.

Nestes Termos,
P. Deferimento.

Brasilia-DF, 24 de dezembro de 2019.
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PROCLIMA ENGENHARIA LTDA
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